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7

Lietuvos geologijos tarnybai

I. BENDROJI DALIS
1. Informacija apie iikio subjekta:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo X
juridinio asmens strukttirinis padalinys (filialas, atstovybé)
fizinis asmuo, vykdantis tiking veikla

(tinkamag langelj pazyméti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio pavadinimas ar fizinio 1.3. juridinio asmens ar jo

asmens vardas, pavardé struktiirinio padalinio kodas
Juridiniy asmeny registre arba
fizinio asmens kodas

UAB “Skuodo vandenys” 173820527

1.4. juridinio asmens ar jo strukttrinio padalinio buveinés ar fizinio asmens nuolatinés gyvenamosios

vietos adresas

savivaldybé gyvenamoji vietove | gatvés pavadinimas | pastato ar kor- buto ar
(miestas, kaimo pastaty pusas | negyvena-
gyvenamoji komplekso mOosios
vietove) nr. patalpos nr.

Skuodo raj. Skuodas Vaizganto 27

1.5. rySio informacija

telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas

(440) 73170 (440) 73984 info@skuodovandenys.It

2. Ukinés veiklos vieta:

Ukinés veiklos objekto pavadinimas

Ylakiy vandenvieté

adresas

savivaldybé gyvenamoji vietové | gatvés pavadinimas | namo kor- buto ar
(miestas, kaimo pastato ar pusas | negyvena-
gyvenamoji pastaty mosios
vietove) komplekso patalpos nr.

nr.
. . Saéiy, Sedos,
Skuodo raj. Ylakiai Mokyklos - - -
3. Informacija parengusio asmens ry$io informacija:
telefono nr. fakso nr. el. paSto adresas
(5) 2650168 (5) 2135058 info@vilniaushidrogeologija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m.

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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Il. POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS
1 lentelé. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma.
2 lentelé. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma.

3 lentelé. Poveikio pozeminiam vandeniui monitoringo 2024 m. duomenys.

Rodiklis Vertinimo Kkriterijus Rodikliy vertés
mato viene’tas pagal Grez. 9615 Grez. 44362
HN 24:2023 2024.05.17 2024.09.18
1. Indikatoriniai rodikliai
pH, pH vnt. 6,5-9,5 7,759 7,529
SEL*,uS/cm ¢ 2500 488Y 4130
PI*, mg/l 50 <0,5 <0,5
CI, mg/l 250 2,9 6,4
S04%, mg/l 250 <1 4,5
Na*, mg/I 200 21,2 11,2
Fep, , ng/l 200 770 380
NHs*, mg/l 0,50 0,82 0,93
2. Toksiniai rodikliai
NOs", mg/I 50 <0,1 <0,1
NO2z, mg/Il 0,5 <0,05 <0,05
Hg, pg/l 1,0 <0,1 -
Cd, pg/l 5 - <0,3
Cr, pg/l 50 - <1
Sh, pg/l 5 <1 -
As, ng/l 10 - 43
3. Kiti rodikliai
Eh, mV'? - (+40) D (+31?
toCt - 10,29 9,49
HCOs", mg/l - 352 310
BK*, mg-ekv/I - 4,4 4,58
Ca?*, mgl/l - 48,5 59,7
Mg?*, mg/l - 24,0 19,5

UAB *VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA” 2024
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3 lentelés tesinys
Rodiklis Vertinimo kriterijus Rodikliy vertés
mato viene’tas pagal Grez. 9615 Grez. 44362

HN 24:2023 2024.05.17 2024.09.18
K*, mg/l - 7,9 3,7
Fe?*, mg/l - 0,77 0,38
Fe®, mg/l - <0,05 <0,05
Bendroji mineralizacija, -
mgl 284 262
I3tirpusiy mineraliniy - 460 ALz
medziagy, mg/l

4. Debitas

Vandenvietés debitas 2,
m3/d

Kitimo tendencija,
iStekliai

2024 metais 71+150 m%/d (Zr. 7 lentele)

Pastabos: analitinio rodiklio nustatymo metodas ir laboratorija nurodyta analitiniy tyrimy protokoluose (3 priedas); BK* - bendrasis kietumas; SEL* - savitasis elektros laidis;
PI* - permanganato indeksas; pajuodinta ir patamsinta — rodiklio verté vir§ija normatyvo verte; pH, pH vnt. ; Eh, mV 9; t° C)! ir SEL, pS/cm Y — vertés, nustatytos lauko
laboratorijoje; ? - matavimo metodas — skaitiklis

4 lentelé. Poveikio drenaziniam vandeniui monitoringo duomenys. Nepildoma.
5 lentelé. Poveikio aplinkai (dirvoZemiui, biologinei jvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, krastovaizdzio vizualinei strukttirai) monitoringo

duomenys. Nepildoma.

UAB *VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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A

I1.1. PASTABOS APIE MONITORINGO PROGRAMOS POZEMINIO VANDENS
MONITORINGO DALIES VYKDYMA IR TYRIMU REZULTATUS 2024 METAIS

PoZeminio vandens monitoringas Ylakiy vandenvietéje, jrengtoje j virSutinio permo (P2)
ir kvartero (agl II zm-dn+dn-dz) vandeninguosius sluoksnius, vykdomas sutinkamai su 2022-2026
metams parengta ir patvirtinta programa [1] bei naujausiais normatyviniais dokumentais ir
Lietuvos geologijos tarnybos patvirtinta metodika [2, 8]. Vandens kiekio apskaita nuolat vykdo
vandenviete eksploatuojanti jmoné — UAB ,,.Skuodo vandenys“, duomenys teikiami Lietuvos
geologijos tarnybai, pildant statisting ataskaitg 1-PV [3]. Kitomis monitoringo darby operacijomis
yra fizikiniy—cheminiy rodikliy vandens rodikliy nustatymas vietoje prie greziniy ir vandens
paémimas laboratoriniams tyrimams. Pirminiam poZeminio vandens cheminés buklés jvertinimui
lauko sglygomis (prie greziniy) neSiojamais instrumentais iSmatuojama vandens temperatira,
savitasis elektros laidis, vandens pH bei oksidacijos redukcijos potencialas (Eh), vadovaujantis
poZeminio vandens monitoringo metodinémis rekomendacijos [8].

PoZeminio vandens méginiai buvo imami vadovaujantis dokumenty [6, 7] nurodymais.
Vandens kokybé ataskaitiniais metais buvo tiriama akredituotoje UAB ,,Vandens tyrimai*
(akreditacijos pazyméjimas Nr. LA.176-01, galioja iki 2026-01-31) laboratorijoje. Tyrimy
rezultatai analizuojami ataskaitos tekste bei lentelése, jos prieduose papildomai yra pateikiami
fizikiniy—cheminiy vandens sudéties rodikliy nustatymo prie greziniy duomenys bei vandens
hidrocheminiy tyrimy protokolai (2-3 priedai) su nurodytais naudoty analitiniy tyrimy metodais.

11.1.1. Monitoringo tinklas ir jo biuklé

Ylakiy vandenvieté yra iSsidésCiusi trijuose atskiruose sklypuose: pietingje, rytinéje ir Siaurés
vakarinéje miestelio dalyse (zr. 1 pav.), ja sudaro 6 gavybos greziniai (6 lentel¢).

6 lentelé. Kai kurie Ylakiy vandenvietés greziniy duomenys

Gresinio Nr Grez. koordinatés Gires
e ) LKS-94 rez. Vandeningasis ...
710¢1y Greg- : GreZinio
Y Ny sluoksnis N
Pirminis Zemés abs.a., m zimo darbines buklé
gelmiy X Y arez. metai : : (2021-12-01)
(paso) . . dalies gylis, m
registro gylis, m
Sagiy g. sklypas
98.0 1957 agl IT Zm-dn+dn-dz Naudojamas,
i 9615 6239633 | 366804 99,0 91-96 veikiantis
100,0 1968 Py+D3 Naudojamas,
1389 8751 6239667 | 366768 210.0 174-210 veikiantis
Mokyklos g. sklypas
101,0 P, Nenaudojamas,
4743 8620 6240930 | 366956 197,0 1982 177,5-197,0 uzkonservuotas
99,8 P, Nenaudojamas,
5483 6990 6240904 | 366861 176.,0 1988 165-176 ukonserviotas
101,04 P, Nenaudojamas,
5484 7359 6240982 | 366873 182.0 1988 165,5-182,0 wkonserviotas
Sedos g. sklypas
108,0 P2 Naudojamas,
6791 44362 6240461 | 367355 205.0 2008 188-205 veikiantis

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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@ 1 ™ 2 9615

1 pav. Ylakiy vandenvietés schema

0 150 300 m

M 1:10 000

1 - Pavandeningojo sluoksnio grezinys; 2 - agl II Zm-dn+dn-dz vandeningojo
sluoksnio grezinys; 3 - grezinio numeris Zemés gelmiy registre

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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Vandenvieté pradéta eksploatuoti 1968 m. joje jrengus pirmajj pozeminio vandens gavybos
grezinj Nr. 8751 (Sa¢iy g.) j virSutinio permo ir virdutinio devono vandeningajj kompleksa (P2+Dsfm).
Aprobuoti virSutinio permo (P2) sluoksnio poZeminio vandens istekliai vandenvietéje yra 150 m*/d
[10], grezinio Nr. 9615, jrengto j kvartero vandeninguosius sluoksnius, istekliai néra aprobuoti.

Vandenvietéje vandenruosos jrenginiy néra.

11.1.2. Hidrodinaminis eksploatacijos rezimas

Ataskaitiniais metais vidutinis metinis vandenvietés debitas nepilnais duomenimis sieké
apie 107 m®d, daugiausiai vandens (72 proc. bendro kiekio) buvo iSgauta i§ kvartero
tarpmoreninio vandeningojo sluoksnio (grez. 9615) (7 lentelé).

7 lentelé. Pozeminio vandens gavyba Ylakiy vandenvietéje 2022-2024 m.

Vidutinis ménesinis debitas, m%/d Vidutinis
Metai met_inis
| 1 i AV Vv VI VII VIII IX X Xl Xl debitas,
mé/d

agl I1 Zm-dn+dn-dz vandeningasis sluoksnis

2022 | 115 118 64 151 119 130 103 144 117 97 129 | 107 116

2023 | 107 63 70 36 91 55 115 99 120 94 102 97 87

2024 11 66 63 76 83 73 83 101 79 92 123 | nd. ~77

P2 vandeningasis sluoksnis

2022 | 04 0,6 11 3,0 9,6 7,8 1,6 7,7 1,6 1,3 1,9 1,2 3,2

2023 | 0,0 0,1 26 | 396 0,1 34,2 8,3 5,6 89 [199]| 36 |249 12,3

2024 | 60,5 76 [157] 189 | 250 | 169 | 554 | 435 | 251 409 ] 22,6 | nd. ~30,2

Vandenviet¢je néra specialiy vandens lygio monitoringo greziniy, tad dabartiné pozeminio
vandens lygio padétis néra zinoma. Atlikti sistemingus jo matavimus gavybos greziniuose $iuo
metu néra techniniy galimybiy, tam, kaip rekomenduojama monitoringo programoje [1],
greziniuose reikia jrengti pjezometrus.

11.1.3. PoZeminio vandens cheminé sudétis ir kokybé

Ataskaitiniais metais buvo tiriamas tiek kvartero, tiek virSutinio permo sluoksniy
poZeminis vanduo.

Hidrocheminiy tyrimy duomenimis vandenvietéje 1§ kvartero sluoksniy iSgaunamas
vanduo yra kalcio magnio hidrokarbonatinés sudéties (Ca 49 mg/l, Mg 24 mg/l, HCO3 352 mg/l),
vidutinés mineralizacijos (bendras istirpusiy medziagy kiekis 460 mg/l), vidutinio kietumo (4,4
mg-ekv/l). Jo makrokomponenting sudétj ataskaitiniy mety monitoringo duomenimis galima
iSreiksti tokia formule (ekv/%):

" HCO; 98 Cl 1
0284 Ca 43 Mg 35 Na 17 K 4

Vandenyje labai mazai sulfaty (<1 mg/l), nedaug lengvai oksiduojamos organinés
medziagos, kurig rodo permanganato indeksas — <0,5 mg/l Oz. Pozeminéje hidrosferoje
vyraujancios hidrocheminés sglygos palankios geleZzies kaupimuisi - bendrosios gelezies
koncentracija kvartero sluoksniuose ataskaitiniais metais sieké 0,77 mg/l. Antropogeninés tarSos

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA” 2024
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indikatoriy — nitraty, nitrity néra, i§ azoto junginiy randama tik nemazai gamtinés (endogeninés)
kilmés amonio — 0,82 mg/I.

VirSutinio permo sluoksnio vanduo taip pat yra kalcio magnio hidrokarbonatinés sudéties
(Ca 60 mg/l, Mg 20 mg/l, HCO3 310 mg/l), vidutinés mineralizacijos (bendras istirpusiy medziagy
kiekis 417 mg/l), kiek kietesnis uz kvartero sluoksniy vandenj (4,58 mg-ekv/l). Jo
makrokomponenting sudétj ataskaitiniy mety monitoringo duomenimis galima isreiksti tokia
formule (ekv/%):

" HCO3 95 C13 S0, 2
02620357 Mg 31 Na9 K2

Kaip ir kvartero sluoksniuose, permo sluoksniy vandenyje nedaug lengvai oksiduojamos
organinés medziagos (permanganato indeksas — <0,5 mg/l O.), vyrauja redukciné aplinka, palanki
kauptis gamtinés kilmés amoniui, kurio rasta 0,93 mg/l, bei geleziai (0,38 mg/1).

Toliau 8 bei 9 lentelése indikatoriniy ir kai kuriy toksiniy vandens kokybés rodikliy
koncentracijas palyginsime su Lietuvos higienos normos HN 24:2023 [4] reikalavimais.

8 lentelé. Vandens indikatoriniy rodikliy vertés Ylakiy vandenvieteje 2022-2024 m.

Rodiklio verté o
. . Rodiklio verté P,
Rodiklio Mato Specifikuota agl Il Zm-dn-+dn-dz sluoksnio vandenyje
pavadinimas vienetas rodiklio verté .(SRV) sluoksnl? vandenyje (are. 44362)
pagal HN 24:2023 (grez. 9615) 2022/2023/2024 m
2022/2023/2024 m. )
Aliuminis, Al ug/l 200 11/-/- -/-112
Amonis mg/I 0,50 0,73/0,89/0,82 0,91/0,9/0,93
Chloridas, CI mg/I 250 4,714,212 9 4,716,6/6,4
Savitasis elektros uS cm? 20°C 2500 442-497/471-484/460- 420-446/430-
laidis temperatiiroje 488 439/413-420
Vandenilio jony PH 6,5-9,5 7,86-8,1/7,93-8,1/7,66- 7,55-7,95/7,58-
koncentracija, pH vienetai 7,75 7,63/7,46-7,52
Bendroji geleZis ug/l 200 730/750/770 -/-/380
Manganas pg/l 50 9,7/-I- -112/-
Permanganato mg/l 0 50 <0,5/1,01/<0,5 <0,5/<0,5/<0,5
Sulfatas, SO4* mg/l 250 <1/<1l/<1 4,9/4,7/4,5
Natris mg/I 200 22,9/22,8/21,2 11,6/12,2/11,2

Pastabos: paryskinta — rodikliy vertés, kurios vir§ija DLK (SRV).

9 lentelé. Vandens toksiniy rodikliy vertés Ylakiy vandenvietéje 2022-2024 m.

Rodiklio verté o .
- Ribiné rodiklio agl II zm-dn+dn-dz ROdlk.ho verte PZ.
Rodiklio Mato . . - sluoksnio vandenyje
pavadinimas vienetas verte (RRV) sluoksnio vandenyje (grez. 44362)
pagal HN 24:2023 (grez. 9615) 2022/2023/2024 m
2022/2023/2024 m. '
Boras, B mg/l 1,5 -/0,21/- 0,1/-/-
Varis, Cu ug/l | 2000 <1/-I- -1<1/-
Fluoridas, F mg/l 1,5 -/-1- 0,47/0,53/-
Svinas, Pb ug/l 10 <1/-/- -/<1/-
Nikelis, Ni ug/l 20 <2/-I- -1<2l-
Kadmis, Cd ug/l 5 -1<0,3/- -/-1<0,3
Chromas, Cr ug/l 50 -1<1/- -I-1<1
Arsenas, As ug/l 10 -12,5/- -1-14,3
Selenas, Se ug/l 10 -1<1/- -I-1-

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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9 lentelés tesinys

Rodiklio verté o .
Rodiklio Mato Ribiné rodiklio agl Il zm-dn+dn-dz slﬂ{glf;lgilé)ov‘;rir? 2'e
. ; verté (RRV) sluoksnio vandenyje y Yl
pavadinimas vienetas . y (grez. 44362)
pagal HN 24:2023 (%re;z. 9/615) 2022/2023/2024 m
2022/2023/2024 m. '
Stibis, SB ug/l 5 -1-1<1 -[-I-
Gyvsidabris, Hg ug/l 1 -1-/<0,1 -I-/-
Nitratas, NO3 mg/I 50 <0,1/<0,1/<0,1 <0,1/<0,1/<0,1
Nitritas, NO2 mg/I 0,50 <0,05/<0,05/<0,05 <0,05/<0,05/<0,05

Lentelése matyti, jog iSgaunamame vandenyje specifikuotas indikatoriniy rodikliy vertes

vir§ija gamtinés kilmés bendroji gelezis bei amonis. Visy tirty toksiniy anali¢iy koncentracijos yra
gerokai mazesnés uz leistinas. Ataskaitiniu laikotarpiu vandenvietéje neaptikta pozeminio vandens
cheminés sudéties poky¢iy, kuriuos galétume susieti su antropogenine tarsa.

10.

NUORODOS
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Ataskaitg parengé  dr. Marius Gregorauskas 8-5-2650168 AT, /g
(Vardas ir pavardé, telefonas) .

UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“ Algirdas Bendoraitis 2024-12-11
direktorius 1 (Vardas ir pavardé)
UZDAROJIN
AKCINE
BENDROVE

UAB ,,Vilniaus hidrogeologija“ habil. dr. Algirdas Klim
vyriausias hidrogeologas (Vardas ir pavardé)

(Ukio subjekto vadovo ar jo jgalioto  (Parasas) (Vardas ir pavardé) (Data)
asmens pareigos)
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1 priedas
SUTARTIS Nr. 93/2021 /ISRASAS/

Vilnius, 2021 m. lapkricio 19 d.

Mes, sutarties Salys, UAB “Skuodo vandenys”, toliau vadinama “UZsakovu”, atstovaujama
direktoriaus Huberto Valbaso, ir UAB “Vilniaus hidrogeologija”, toliau vadinama ‘“Rangovu”,
atstovaujama direktoriaus Algirdo Bendoraicio, sudaréme $ig sutartj:

1. Sutarties objektas ir terminai

1.1. “Uzsakovas” uzsako, o “Rangovas” jsipareigoja parengti poZeminio vandens monitoringo
programa ir vykdyti poZeminio vandens monitoringg UAB “Skuodo vandenys” eksploatuojamoje Ylakiy
vandenvietéje.

1.2. “Rangovas” jsipareigoja:

1.2.1. parengti pozeminio vandens monitoringo Ylakiy vandenvietéje programa 2022-2026
metams;

1.2.2. minétu programos galiojimo laikotarpiu Ylakiy vandenvietéje vykdyti pozeminio vandens
monitoringg:

- tirti pozeminio vandens chemine sudétj, atlikti kontrolinius vandens lygio matavimus;

- iSanalizuoti hidrocheminiy ir hidrodinaminiy steb&jimy vandenvietéje duomenis ir parengti
reikiamas hidrogeologines pozeminio vandens monitoringo ataskaitas.

1.3. “Uzsakovas” jsipareigoja sistemingai matuoti gr¢ziniy ir vandenvietés debita, pozeminio
vandens lygj greziniuose ir iki kiekvieny mety gruodzio 31 d. pateikti informacija “Rangovui”.

1.4. Darby atlikimo terminai: darby pradzia — nuo sutarties pasiraS§ymo dienos, darby pabaiga —
2026 m. gruodzio 31 d.

3. Darby atidavimo-priémimo tvarka ir $aliy atsakomybé

3.3. Ivykdes sutartyje numatytus darbus, ‘“Rangovas” parengia ir pateikia “Uzsakovui” Sig
dokumentacija: 1) iki 2021 m. gruodzio 31 d. — parengta pozeminio vandens monitoringo programa; 2) iki
2023 m. sausio 31 d. — meting hidrogeologing poZeminio vandens monitoringo ataskaitg uz 2022 metus.

4. Kitos salygos, $aliy adresai ir rekvizitai

UZsakovas: UAB “Skuodo vandenys”, J.Tumo-Vaizganto g. 27, LT-98121 Skuodas; jmonés kodas
173820527, PVM mokétojo kodas LT738205219; atsisk. sask. Nr. LT164010044700040228 Luminor
Bank AB, banko kodas 40100; tel. (8-440) 73170, faksas 73984; el.p.: info@skuodovandenys.It

Rangovas: UAB “Vilniaus hidrogeologija”, J.Basanaviciaus g. 37-1, LT-03109 Vilnius; jmonés
kodas 122903070, PVM mokétojo kodas LT229030716; atsisk. sask. Nr. LT097044060001124942 AB
SEB bankas, banko kodas 70440; tel. ir faksas (8-5) 2135058; el.p.: info@vilniaushidrogeologija.lt

UZSAKOVAS RANGOVAS
direktorius direktorius
Hubertas Valbasas Algirdas Bendoraitis

i
ISraSas tikras: %

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA” 2024
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
VILNIAUS HIDROGEOLOGI]A |. Basanavi¢iaus 37-1, Vilnius

fax.. tel.: (85) 2 135 058; email: vhg@mail.idi.lt

[idrogeologija  Monitoringas  Tkogeologija

2 priedas

Fizikiniy-cheminiy rodikliy matavimo duomenys

Monitoringo Dat Temperatiira, pH, Eh, Savitasis clektros
 ta¥ko numeris £ g pH vienetai mV laidis, puSfem
(44362) 2024-09-18 9.4 7,52 31 413
(9615) 2024-05-17 10,2 J) 40 488
(mi8.po) 2024-05-17 10,3 7,74 \ 189 483

Pastaba: Rodikliai pamatuoti lauko salygomis, prie greziniy, prietaisu WTWMulti 340i

Matavo: vyr. technikas R. Tamogaitis

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”

2024
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3 priedas

POZEMINIO VANDENS CHEMINES SUDETIES
TYRIMO PROTOKOLAI

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA” 2024
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‘ ( Vandens tyrimai

Zirmany g. 106, Vilnius
B 8(5)2325287

R LIETUVOS
S8=— % NACIONALINIS
jlacMRA AKREDITACLIOS
ey T

AN

“hyef o AW

RANDYMAT
INOIYC 102

N IAAT6 01

Tyrimy protokolas Nr. 240520VH091 | Eminio gavimo data: 2024-05-20 | ID 85062

UZsakovas: UAB "Vilniaus hidrogeologija" | 85235058 ;868725108

Objektas Grezinys (punktas) | Paémimo data
Ylakiy v-té 9615 ‘ 2024-05-17
Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé
Analité [ mg/l | mg-ekv.1 | ekv.% | Analizés metodas

Anijonai - |
Fluoridas, F- 0.80 0.042 0.712 LST EN ISO 10304-1:2009
Chloridas, CI 29 0.082 1.39 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* <1.0 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOs 352 5.77 97.8 LST EN ISO 9963-1:1999 ™
Karbonatas, CO;5 0.26 0.009 0.153 Apskai¢iuojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOs <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 21.2 0.922 16.5 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 7.9 0.202 3.61 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca™ 48.5 2.42 43.2 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg?* 24.0 1.98 35.4 LST EN ISO 14911:2000
Gelezis (IT), Fe? 0.77 0.028 0.500 SVP 7.2-3:2022
Gelezis (I11), Fe®' <0.05 SVP 7.2-3:2022
Gelezis bendra, Fe 0.77 0.028 0.500 SVP 7.2-3:2022

[ Amonis, NH4' 0.82 0.046 0.821 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.66 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas <0.5 mg O/I LST EN ISO 8467:2000 i
Savitasis elektros laidis 460 pS/cm 20°C LST EN 27888:1999

Anijony = 5.90
B. kietumas = 4.40

Istirpusiy min. medz. suma = 460 mg/l

CO2 (pusiausvyrinis) = 13.9 mg/1

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijony analize atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (lonPac CS12A kolonéle, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analiiy kalibravimas ir tyrimy rezultaty ivertinimas

atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus,

702

Tyrimy protokolg parengé /-

Katijony = 5.60
Karb. kiet. = 4.40

R r;'\\}‘
NG
UAB \}_\\

(/ ;;V'mdem ‘,j)\
\ tyrimai* / )/

Nz

Balansas = -0.305
Nekarb. kiet. = 0.00

</

(mg-ckv./1)
(mg-ekv./l)

Sausa liekana 180°C =284 mg/l

Z % Chemikeé-analitike Virginija Jakubauskiene

TVIRTINU (1
Direktorius
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ¢miniui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruo3tas (2024-06-03)

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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( Vandens tyrimai

Zirminy g. 106, Vilnius
8 8(5)2325287

.\n\"Y"l':I' - 3
S, LIETUVOS
N /‘ NACIONALINIS
jlacnrA AKREDITACLIOS
s RIURAS

BANDYMAT
ISOIRC P08

NrlAi%eon

Tyrimy protokolas Nr. 240923VH188 | Eminio gavimo data: 2024-09-23 | ID 90947
Uzsakovas: UAB "Vilniaus hidrogeologija" | (5) 213 50 58 / info@vilniaushidrogeologija.lt

Objektas Grezinys (punktas) \ Paémimo data
Ylakiy v-té 44362 ‘ 2024-09-18
Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé
Analité | mg/l | mg-ekv./1 | ekv.% | Analizés metodas

Anijonai
Chloridas, CI 6.4 0.180 3.36 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 4.5 0.094 1.75 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HHCOs" 310 5.08 94.8 LST EN 1SO 9963-1:1999 ™
Karbonatas, COx 0.14 ~0.005 0.093 ApskaiCiuojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOs” <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 11.2 0.487 9.31 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.7 0.095 1.82 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca** 59.7 2.98 57.0 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg>* 19.5 1.60 30.6 LST EN ISO 14911:2000
Gelezis (1), Fe’~ 0.38 0.014 0.268 SVP 7.2-3:2022
Gelezis (I11), Fe** <0.05 SVP 7.2-3:2022

| Gelezis bendra, Fe 0.38 0.014 0.268 SVP 7.2-3:2022
Amonis, NHs" 0.93 0.052 0.994 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH { 7.46 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas <0.5 mg O/ LST EN ISO 8467:2000

| Savitasis elektros laidis 420 pS/em 20°C LST EN 27888:1999

Anijony = 5.36
B. kietumas = 4.58

Istirpusiy min. medz. suma =417 mg/I

Katijony = 5.23
Karb. kiet. = 4.58

Balansas =-0.131
Nekarb. kiet. = 0.00

CO2 (pusiausvyrinis) = 19.5 mg/I

(mg-ckv./1)
(mg-ekv./l)

Sausa liekana 180°C =262 mg/I

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katijonu analiz¢ atlikta jony
mainy chromatografijos metodu (lonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty ivertinimas
atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus

Tyrimu protokola parengé

('— »Vandens |7

/¢§ Chemike-analitike Virginija Jakubauskiene

oo 4 e /O | ) g r
\_ tyrimai ). TVIRTINU
> \,‘// Direktorius <

Valdas Simaikas

Rezultatai susij¢ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam ¢miniui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2024-10-02)

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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( Vandens tyrimai

Zirminy g. 106, Vilnius
& 8(5)2325287

BANDYMAT
IR e

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACHIOS
BIURAS

Nr.lAdTs ot

Tyrimy protokolas Nr. 240923VH188 | Eminio gavimo data 2024-09-23
Uzsakovas: UAB "Vilniaus hidrogeologija" | (5) 213 50 58 / info@yvilniaushidrogeologija.lt

Sunkiyjy metaly analizés vandenyje rezultatai

Data Objektas Punktas ID As | }fg(/jl [ Cr
240918 | Ylakiy v-té 44362 90947 | 43 | <03 | <I

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).

Analizes metodas: LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybé. Mikroelementy nustatymas
atominés absorbcijos spektrometrija, naudojant grafiting krosnj (ISO 15586:2003).
Mé¢ginys j laboratorijg pristatytas konservuotas azoto rogstimi.

Tyrimy p!

qfwmspgg |

ndens

T ’IR'I'INU

C Dir ektonaus pavaduo:ooa

Jolanta Kozlova

b{/(/( /C%s-anal itikas Rimantas Akstinas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui. koks buvo gautas. Tyrimu protokola dalimis
daugint leidziama tik su UAB ,.Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2024-09-25)

UAB “VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA”
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