
Cheminiai rodikliai

Žarninės 

lazdelės 

(Escherichia 

coli)

Žarniniai 

enterokokai
Fluoridas Amonis

Savitasis 

elektros 

laidis

Bendroji 

geležis
pH

Koliformi

nės 

bakterijos, 

100 ml

Spalva Skonis ir kvapas

Kolonijas 

sudarantys 

vienetai 22 °C 

temperatūroje 

Drumstum

as

0 0 1,5 0,5 2500 200 6,5-9,5 0 30

Priimtinas vartotojui 

ir be nebūdingų 

pokyčių

Be nebūdingų 

pokyčių
4

Skaičius 100 

ml

Skaičius 100 

ml vandens
mg/l mg/l mg/l µg/l -

Skaičius 

100 ml
mg/l Pt -

Skaičius 1 ml 

vandens
DV 

1
Neaptikta Neaptikta - - 38,4 - 6,8 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
47 0,27

2
Neaptikta Neaptikta - - 296 - 7,8 Neaptikta 5

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
33 0,62

3
Neaptikta Neaptikta - - 0,15 - 7,5 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
24 0,13

4
Neaptikta Neaptikta 2,08 0,54 418 152 7,7 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
9 1,27

5
Neaptikta Neaptikta - - 423 - 7,6 Neaptikta 2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
47 0,27

6
Neaptikta Neaptikta - - 29 - 7,6 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
130 0,23

7
Neaptikta Neaptikta - - 108 - 8,2 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
20 0,13

8
Neaptikta Neaptikta - - 203 - 7,7 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
140 0,1

9
Neaptikta Neaptikta - - 82 - 7,1 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
22 0,12

10
Neaptikta Neaptikta - - 41 - 6,9 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
280 0,11

11
Neaptikta Neaptikta - - 43 - 7 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
280 0,19

12
Neaptikta Neaptikta - - 50 - 7,2 Neaptikta <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
270 0,15

Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2024 III ketv.

Nr. Gyvenvietės pavadinimas
Tyrimo rezultatas

Mikrobiniai rodikliai Indikatoriniai rodikliai

Pastabos:

1.  (-) – rodiklis netirtas.

2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.

3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Palangos vandenys" laboratorijoje.

4. Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023

Analitė

Normatyvai HN 24:2023

Matavimo vnt.

Gyvenamasis namas Parko g. 27, Notėnai

Skuodo PSPC Šliktinės medicinos punktas, Žalioji g. 3, Šliktinė

Gyvenamasis namas Eiškūno g. 16, Vindeikiai

Gyvenamasis namas Mosėdžio g. 17, Šaukliai

Gyvenamasis namas Piliakalnio g. 9, Puodkaliai

Gyvenamasis namas Pušų g. 8, Krakės

Gyvenamasis namas Taikos g. 10, Udraliai

Gyvenamasis namas Mosėdžio g. 3, Igariai

Gyvenamasis namas D. Akmens g. 18, Puokė

Gyvenamasis namas Klevų g. 2, Laumės

Skuodo PSPC Šačių medicinos punktas, Beržo g. 1, Šatės

Gyvenamasis namas Vingio g. 15, Rukai


