Geriamojo vandens stebésenos (programinés prieZiiiros) rezultatai 2025 IVketv.

Tyrimo rezultatas

Nr. Gyvenvietés pavadinimas
Mikrobiniai rodikliai |heminiai rodikli Indikatoriniai rodikliai
Zarninés - Koliformi Kolonijas
. lazdelés Zarniniai Savitasis Bendroji nés sudarantys |Drumstum
Analité - . Fluoridas Amonis | elektros .. pH " Spalva Skonis ir kvapas ; .
(Escherichi | enterokokai laidis gelezis bakterijos, vienetai 22 °C as
a coli) 100 ml temperatiiroje
Priimtinas Be nebiidi
Normatyvai HN 24:2023 0 0 15 05 2500 200 65-9,5 0 30 vartotojui ir be ¢ nebudingy 4
o .. pokyciy
nebidingy pokyciy
. Skai¢ius |Skaicius 100 Skaicius Skaicius 1 ml
Matavimo vnt. 100 ml ml vandens mg/l mg/l mg/l ng/l - 100 mi mg/l Pt - vandens DV
. . . . Priimtinas vartotojui
1 P. Zadeikio gimnazija, Vytauto g. 14, Skuodas Neaptikta | ~Neaptikta ) ) 610 ) 8 Neaptikta <2 irben. p. 2 14
. . . Priimtinas vartotojui
2 Ylakiy gimnazija, Mokyklos g. 5, Ylakiai Neaptikta Neaptikta - - 476 - 7,7 Neaptikta 5 ir be . p. 230 39
. . . Priimtinas vartotojui
3 MosédZio vaiky lopSelis - darZelis, R. Granausko g. 7-2 Neaptikta | Neaptikta ) ) 648 ) 79 Neaptikta <2 ir be n. p. 12 0.27
. . . Priimtinas vartotojui .
4 Gyvenamasis namas Mokyklos g. 9, Gésalai Neaptikta Neaptikta - - 494 957 79 Neaptikta 5 ir be n. p. neaptikta 6,4
. . . Priimtinas vartotojui
5 Gyvenamasis namas Klevy g. 10, Vizandiai Neaptikta Neaptikta - - 552 - 78 Neaptikta 5 ir be n. p. 250 0,19
. . . Priimtinas vartotojui
6 Gyvenamasis namas Vingio g. 18, Pagilé Neaptikta Neaptikta - - 537 - 8 Neaptikta 6 ir be . p. 230 0,32
. . . Nepriimtinas .
7 Gyvenamasis namas Skuodo g. 8, Barstyé&iai Neaptikta Neaptikta - - 542 - 78 Neaptikta 2 vartotojui aptikta 9,6
Skuodo PSPC Noté dici ktas, Notés g. 30 iimti
uodo oteny mecicinos punitas, NOLES 2 5%, | Neaptikta | Neaptikta 2,52 0,58 302 2520 79 | Neaptikta | <2 Nepriimtinas 3 28
8 Noténai vartotojui
I Noreikienés GKI parduotuvé, Dariaus ir Giréno g. 20 ) ) ) iimti jui
! ! I pardu u'v ’ taus &1 g =5 Neaptikta Neaptikta - - 540 - 7,7 Neaptikta <2 Prumt_mas vartotojul 9 1,6
9 Satés irben. p.
. . . Priimtinas vartotojui
Neaptikta Neaptikta - - 493 71 7,7 Neaptikta 4 . 280 1,7
10 UAB ,,Mosédio smiltis", Skuodo g. 10, Luknés P P P ir be n. p.
Skuodo PSPC Lenkimy medicinos punktas, S. Daukanto g. ) ) . iimti
! 105 P » & | Neaptikta | Neaptikta 163 0,99 623 4070 78 | Neaptikia 2 Nepriimtinas 14 44
11 59, Lenkimai vartotojui
Pastabos:

1. (-) — rodiklis netirtas.
2. Zenklas < nurodo, kad analités koncentracija yra mazesné uz laboratorijoje naudojamy metody nustatymo ribg.
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Palangos vandenys" laboratorijoje.
4. Paryskinti rodikliai neatitinka HN 24:2023




