
Žarninės 

lazdelės 

(Escherichi

a coli)

Žarniniai 

enterokokai

Savitasis 

elektros 

laidis

pH

Kolonijas 

sudarantys 

vienetai 22 

°C 

temperatūr

oje 

Spalva Skonis ir kvapas

Koliforminės 

bakterijos, 100 

ml*

Drumstum

as

Laisvo 

chloro 

likutis

0 0 2500 6,5-9,5

Be 

nebūdingų 

pokyčių

30

Priimtinas 

vartotojui ir be 

nebūdingų pokyčių

0 4

Skaičius 

100 ml

Skaičius 100 

ml vandens
µS/cm -

Skaičius 1 

ml 

vandens

mg/l Pt - Skaičius 100 ml DV 

1
neaptikta neaptikta 579 8,1 17 <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 3,2

2
neaptikta neaptikta 477 7,9 280 7

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 2,4 <0,07

3
neaptikta neaptikta 513 7,7 35 4

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,44

4
neaptikta neaptikta 473 7,8 aptikta 3

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 7,8

5
neaptikta neaptikta 570 7,9 81 3

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,19

6
neaptikta neaptikta 331 7,8 200 2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,25

7 neaptikta neaptikta 526 8 59 2
Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,17

8
neaptikta neaptikta 683 7,1 43 <2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,11

9
neaptikta neaptikta 525 7,8 4 2

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,96

10 neaptikta neaptikta 543 7,8 8 4
Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,19

11
neaptikta neaptikta 517 8 140 5

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 0,17

12
neaptikta neaptikta 611 7,8 56 3

Priimtinas vartotojui 

ir be n. p.
neaptikta 37

Geriamojo vandens stebėsenos (programinės priežiūros) rezultatai 2026 I ketv.

Tyrimo rezultatas

Indikatoriniai rodikliai

Gyvenamasis namas Tilto g., Pašilė

Skuodo vaikų lopšelis -darželis, Mokyklos g. 6, 

Skuodas

Parduotuvė ,,Aibė“ Dariaus ir Girėno g. 6, 

Ylakiai

Aleksandrijos seniūnija, Liepų g. 1, Aleksandrija

Gyvenamasis namas Vingio g., Gėsalai

IĮ R. Jonaitienės parduotuvė, Mokyklos g. 5, 

Vižančiai

Pastabos:

1.  (-) – rodiklis netirtas.

2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.

3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Palangos vandenys" laboratorijoje.

4. Paryškinti rodikliai neatitinka HN 24:2023

Gyvenamasis namas Piliakalnio g. 6, Luknės

Skuodo PSPC Lenkimų medicinos punktas, S. 

Daukanto g. 59, Lenkimai

Gyvenamasis namas Žemaičių g. 6, Rukai

UAB ,,Rida“, Mokyklos g. 2, Šatės

Nr. Gyvenvietės pavadinimas
Mikrobiniai 

rodikliai

Analitė

Normatyvai HN 24:2023

Matavimo vnt.

UAB ,,Mirilda“, Kęstučio g. 2, Mosėdis

Gyvenamasis namas Eiškūno g. 28, Vindeikiai


